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1. Informacje ogodine

Urzgdzenie moze byc¢ obstugiwane przez
dzieci od 6smego roku zycia, osoby o ob-
nizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej oraz osoby nieposiadajace
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, o
ile znajdujg sie pod nadzorem lub zostaty
przeszkolone w zakresie bezpiecznej ob-
stugi urzadzenia i rozumiejg zwigzane z
tym zagrozenia.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadze-
niem. Dzieci nie mogg bez nadzoru podej-
mowac sie czyszczenia i konserwacji urza-
dzenia.

Przed montazem produktu nalezy przeczy-
ta¢ niniejszy dokument. Montaz i eksploa-
tacja musza by¢ zgodne z przepisami lo-
kalnymi i przyjetymi zasadami dobrej prak-
tyki.

1.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

W instrukcjach montazu i eksploataciji, instrukcjach
bezpieczenstwa i instrukcjach serwisowych
produktéw Grundfos mogg wystepowac ponizsze
symbole i zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktérej
nieunikniecie spowoduje $mierc¢ lub po-
wazne obrazenia ciata.

OSTRZEZENIE

Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktorej
nieuniknigcie moze spowodowac $mier¢
lub powazne obrazenia ciata.

UWAGA

Oznacza niebezpiecznag sytuacje, ktorej
nieunikniecie moze spowodowac niewiel-
kie lub umiarkowane obrazenia ciata.

> B B

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia majg
nastepujgca postac:

SLOWO OSTRZEGAWCZE

Opis zagrozenia

Konsekwencje zignorowania ostrzezenia

» Dziatanie pozwalajgce unikna¢ zagro-
Zenia.

>

1.2 Uwagi

W instrukcjach montazu i eksploataciji, instrukcjach
bezpieczenstwa i instrukcjach serwisowych
produktéw Grundfos mogg wystepowac ponizsze
symbole i uwagi.

Zalecenia zawarte w tych instrukcjach mu-
szg by¢ przestrzegane dla produktow w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

Niebieskie lub szare koto z biatym symbo-
lem graficznym wewnatrz oznacza, ze na-
lezy wykona¢ dziatanie.

Czerwone lub szare koto z poziomym pas-
kiem, a niekiedy z czarnym symbolem
wewnatrz oznacza, ze nie nalezy wykony-
wac dziatania lub nalezy je przerwaé.

Nieprzestrzeganie tych zalecen moze by¢
przyczyng wadliwego dziatania lub uszko-
dzenia urzadzenia.

- Q@ ©
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1
S
',O\' Wskazowki i porady utatwiajgce prace.

1.3 Grupa docelowa (przeznaczenie
instrukcji)

Niniejsza instrukcja montazu i eksploatacji
przeznaczona jest zaréwno dla wykwalifikowanych,
jak i niewykwalifikowanych uzytkownikow.

2. Wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa
Montaz mechaniczny

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem

Smier¢ lub powazne obrazenia ciata

- Uziemienie ochronne (PE) gniazda
musi byé potgczone z uziemieniem
ochronnym pompy. Uziemienie ochron-
ne wtyczki musi byé zgodne z uziemie-
niem ochronnym gniazda. W przeciw-
nym razie uzy¢ odpowiedniego adapte-
ra, jezeli zezwalajg na to lokalne prze-
pisy.

Uruchamianie i odpowietrzanie

UWAGA

Zagrozenie biologiczne
Niewielkie lub umiarkowane obrazenia cia-
Aﬁ fa

- Produkt mozna stosowac tylko z wodg
deszczowa lub $ciekami szarymi.

Serwisowanie produktu

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko porazenia pradem
Smieré lub powazne obrazenia ciata
A - Przed rozpoczeciem prac przy urza-
dzeniu odigczyé napiecie zasilania.
Upewni¢ sie, ze zasilanie nie moze
zostaé przypadkowo wigczone.

UWAGA
Zagrozenie biologiczne
Niewielkie lub umiarkowane obrazenia cia-

fa
& - Produkt zostanie zakwalifikowany jako
skazony, jesli byt uzywany do tloczenia

toksycznej lub szkodliwej dla zdrowia
cieczy.

- Stosowac $rodki ochrony osobiste;j.
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3. Podstawowe informacje o produkcie

Grundfos LIFTAWAY B-120 do montazu podtogowego
jest matym, kompaktowym agregatem do
podnoszenia Sciekéw, sktadajgcym sie ze zbiornika i
pompy odwadniajgcej typoszeregu UNILIFT KP 150,
KP 250, KP 350, UNILIFT AP12 lub UNILIFT CC 5,
CC 7, CC 9 z tgcznikiem ptywakowym dla
automatycznego zatgczania/wytaczania. Modele
UNILIFT KP i UNILIFT CC dostepne sg w konfiguracji
dwupomopowej. Agregat jest przeznaczony do
pompowania $ciekdw z umywalek, pralek, prysznicow
i odptywow podtogowych. Liftaway B-120 moze by¢
réwniez uzywany do zbierania i pompowania wody
deszczowej.

Ro6zna wysokos$¢ zbiornika, ktéry montowany jest pod
podtogg, utatwia dopasowanie zbiornika do poziomu
podtogi.

1
_\O’_ Te instrukcje dotyczg tylko zbiornika LIF-

v/ TAWAY B 120 i zestawu montazowego.
-

Zapoznaj sie réwniez z instrukcjg montazu
i obstugi dostarczonej z pompa.

3.1 Obszary zastosowan

LIFTAWAY B-120 z pompg UNILIFT KP 150, KP 250,
KP 350, UNILIFT AP12 lub UNILIFT CC 5,CC7,C9
nadaje sie do uzytku tam, gdzie grawitacyjne
odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji jest
niemozliwe.

Agregatu LIFTAWAY B-120 nie wolno sto-
sowac do odprowadzania $ciekéw z misek
ustepowych.

Agregat podnoszacy ma rézne zastosowania, do

ktorych naleza:

* oproznianie studzienek z wody drenazowej i
powierzchniowej;

* usuwanie wody brudnej z pomieszczen
piwnicznych i pralni lezacych ponizej poziomu
odptywowych przewoddéw kanalizacyjnych.



3.2 Tloczone ciecze

Woda brudna, niezawierajgca zanieczyszczen
statych.

Temperatura cieczy: 35°C.

Krétkookresowo do 60°C (maks. 5 min na godzing).

Zbiornik jest odporny na tagodne kwasy o
wartosciach pH od 4 do 10.

Nie wolno odprowadza¢ do zbiornika $cie-
koéw o wiekszej zawartosci ttuszczow.

Zob. instrukcje montazu i eksploatacji produktu.

4. Funkcja

Scieki podtaczonych przyboréw odprowadzane sg do
zbiornika agregatu. Pompa zostanie uruchomiona i
zatrzymana przez przetgcznik poziomu w zaleznos$ci
od poziomu cieczy w zbiorniku.

Scieki tloczone sg przewodem tlocznym az do
przewodu kanalizacyjnego.

5. Montaz zbiornika

*  Mimo wbudowania zaworu zwrotnego w krdciec
ttoczny pompy, konieczne jest wyprowadzenie
przewodu ttocznego ponad poziom odptywowych
przewodoéw kanalizacyjnych (np. ponad poziom
kanalizacji ulicznej). Rury od tego punktu musza
mie¢ $rednice nominalng wynoszaca co najmniej
40 mm (DN 40).

*  Wysoko$¢ zbiornika jest rézna, co utatwia
dostosowanie zbiornika do poziomu podtogi.
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Przyktad instalacji dwupompowej

Do pracy instalacji dwupompowej wyma-
gany jest sterownik poziomu LC 231 oraz
pakiet czujnikow.
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6.

musi byé potgczone z uziemieniem n
ochronnym pompy. Uziemienie ochron- M

6.1 Instalacja jednopompowa

1.

2.

3.

94

4. Umiesci¢ pompe na dnie zbiornika i zamontowac¢
i faczniki migdzy ztgczem ttocznym pompy a
NIEBEZPIECZENSTWO wylotem zbiornika.
Ryzyko porazenia pradem
Smier¢ lub powazne obrazenia ciata

A . A—]
- Uziemienie ochronne (PE) gniazda

Montaz mechaniczny

uziemieniem ochronnym gniazda. W

przeciwnym razie uzy¢ odpowiedniego
adaptera, jezeli zezwalajg na to lokalne %
przepisy.

ne wtyczki musi by¢ zgodne z %

5. Wyprowadzi¢ kabel elektryczny pompy przez
potaczenie (DN 70) do odpowietrzania i
Zamocowa¢ uchwyt i ramie dzwigni do pompy. wprowadzania kabli.
Wybor otworu montazowego w uchwycie dla
pomp UNILIFT AP zalezy od zgdanego poziomu
zatgczania/zatrzymywania. W przypadku pomp
UNILIFT AP zalecamy stosowanie najnizszego
otworu montazowego. Zob. rysunek.

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat potgczen
elektrycznych, zob. instrukcje montazu i eksploataciji
pompy.

TM011019
TMO011005
TM1040568

AP12 KP 150, 250, 350 CC5,7,9

Przymocowac¢ facznik poziomu pompy do
ramienia dzwigni.

TM011006

W kré¢cu ttocznym pompy zamontowaé zawor
zwrotny. Wazne: Klapa zwrotna musi by¢
zwrécona do gory.

TMO079911

TM082133



6.2 Instalacja dwupompowa
Uzywac wytgcznie pomp bez tacznika poziomu.
1. Zamontowac rurke czujnika w uchwycie.

TM082631

2. Podtaczy¢ jeden koniec przewodu
pneumatycznego do gérnej czesci rurki czujnika.

3. Podtgczy¢ drugi koniec przewodu
pneumatycznego do ztgcza czujnika w sterowniku
poziomu i dokreci¢ nakretke mocujaca.

6.2.1 Podtaczenie elektryczne

* Przytgczy¢ kabel zasilajgcy pomp do
odpowiednich zaciskéw na sterowniku poziomu.
Patrz instrukcja montazu i eksploatacji jednostki
dwupompowej LC231.

Ustawienia czujnika

Wejécie analo-

Typ gowe
Funkcja Poziom
Jednostka m

Sygnat elektryczny 05-35V
Poziom suchobiegu Nieaktywny
Opodznienie zatrzymania Aktywne
Czas wykrywania sygnatu 1s
Ustawienia poziomu

Min. warto$¢ czujnika 0,25 m
Maks. warto$¢ czujnika 1,27 m
Poziom wytgczania 0,28 m
Poziom zatgczania pompy 1 0,34 m
Poziom zatgczania pompy 2 0,36 m
Poziom wysoki 0,38 m
Opdznienie zatrzymania 60 s

7. Uruchamianie i odpowietrzanie

UWAGA

Zagrozenie biologiczne
.: Niewielkie lub umiarkowane obrazenia cia-
fa

- Produkt mozna stosowac tylko z wodg
deszczowg lub Sciekami szarymi.

Po zamontowaniu zbiornika i pompy ze wszystkimi
potaczeniami wykonaé nastepujace czynnosci:

1.
2.

Zdjg¢ pokrywe zbiornika.

Wlewaé wode do zbiornika, az do wigczenia sig
pompy.

Jesli pompa nie uruchomi sig, sprawdzié, czy
ramie dzwigni i przetgcznik ptywakowy zostaty
prawidtowo zamontowane i mogg si¢ swobodnie
poruszac. Zob. instrukcje montazu i eksploatacji
produktu.

Poruszac ostroznie pompa w jedng i drugg strone,
az pompa zacznie ttoczy¢ wode.

Zamontowac pokrywe na zbiorniku.

v/ Aby unikngé nieprzyjemnych zapa-
'O' chow, zaleca sie uszczelni¢ wlot cieczy
\ : -
S do kratki spustowe;j.

\,
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8. Serwisowanie produktu

Jesli produkt jest przechowywany na zime,
nalezy oprézni¢ zbiornik lub zastosowac
[ ] $rodki zapobiegajgce zamarzaniu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem

Smieré lub powazne obrazenia ciata

- Przed rozpoczeciem prac przy urza-
dzeniu odtgczy¢ napiecie zasilania.

Upewni¢ sie, ze zasilanie nie moze
zosta¢ przypadkowo wigczone.

UWAGA
Zagrozenie biologiczne
Niewielkie lub umiarkowane obrazenia cia-

fa
@ - Produkt zostanie zakwalifikowany jako
skazony, jesli byt uzywany do tloczenia

toksycznej lub szkodliwej dla zdrowia
cieczy.

- Stosowac $rodki ochrony osobiste;j.

Agregat LIFTAWAY B-120 z pompg UNILIFT KP,
UNILIFT AP lub UNILIFT CC pracuje praktycznie
bezobstugowo. Jednakze regularne przeglady i
czyszczenie gwarantujg bezawaryjng prace i dlugg
zywotnos$¢ agregatu.

Aby unikaé niepotrzebnego wigczenia si¢ pompy,
nalezy dba¢ o szczelno$¢ zaworéw w przytgczonych
przyborach sanitarnych.

Opis konserwacji pompy znajduje sie w instrukcji
montazu i eksploatacji pompy.

Czyszczenie zbiornika

W przypadku rzadko wykorzystywanych instalacji
zaleca sie okresowe czyszczenie wnetrza zbiornika.
Czyszczenie przytaczonych przyborow

Po zakonczeniu czyszczenia przytgczonych
przyboréw nalezy przeptuka¢ agregat LIFTAWAY
czystg woda.

96

9. Dane techniczne

Przytacze ttoczne Rp 1 1/4"
Przytacze wlotowe DN 100
Potgczenie do odpowietrzania DN 70

i/lub wprowadzania kabli

Dane techniczne pomp znajdujg sie w instrukcjach
obstugi poszczegdinych pomp.

9.1 Konstrukcja

11

ivavdaenoses

TM082903

Poz. Opis Materiat
1 Pokrywa Polipropylen
Zbiornik Polietylen

Krata odptywowa Stal nierdzewna

2
3
4 Potgczenia wlotowe
5

Polietylen
Przytgcze ttoczne Polipropylen
6 Zestaw zaworu Polipropylen

zwrotnego




9.2 Wymiary i masa
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H H1 H2 H3 H4 w w1 Weight
Pump type DN2 DN3
PP mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] kgl
LIFTAWAY BSP 1
B-120-1 991 851 430 430 140 590 568 1/4" DN 70 18
LIFTAWAY BSP 1
B-120-2 991 851 430 430 140 590 568 1/4" DN 70 18,6

10. Utylizacja produktu

Niniejszy wyréb i jego czesci nalezy utylizowaé

zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

1.

Korzystac¢ z ustug lokalnych panstwowych lub
prywatnych firm zajmujacych si¢ gromadzeniem

odpaddw i surowcéw wtérnych.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy skontaktowac sie z ]
najblizszym oddziatem Grundfos lub punktem

serwisowym.

Zuzyty akumulator powinien zosta¢ oddany do

utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczgcymi tego typu odpadow. W razie

Symbol przekreslonego pojemnika na
odpady oznacza, ze produktu nie nale-
2y sktadowac¢ razem z odpadami ko-
munalnymi. Po zakonczeniu eksploa-
tacji produktu oznaczonego tym sym-
bolem nalezy dostarczy¢ go do punktu
selektywnej zbidrki odpadow
wskazanego przez witadze lokalne. Se-
lektywna zbiorka i recykling takich pro-
duktéw pomagajg chroni¢ srodowisko
naturalne i zdrowie ludzi.

Nalezy réwniez zapozna¢ sig z informacjami
dotyczgcymi zakonczenia okresu eksploatacji

watpliwosci nalezy skontaktowac sig z firmg zamieszczonymi na stronie www.grundfos.com/

Grundfos.

product-recycling

97

Polski (PL)


http://www.grundfos.com/product-recycling
http://www.grundfos.com/product-recycling

souewlopad Jo uonelePsqg

Declaration of performance

GB:

EU declaration of performance in accordance
with Annex Il of Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Product Regulation)

1.

o o

Unique identification code of the product type:
« EN 12050-2:2015

. Type, batch or serial number or any other element

allowing identification of the construction product as

required pursuant to Article 11(4):

« LIFTAWAY B lifting stations marked with EN 12050-2
on the nameplate.

Intended use or uses of the construction product, in

accordance with the applicable harmonised technical

specification, as foreseen by the manufacturer:

« Lifting stations for pumping of faecal-free wastewater
marked with EN 12050-2 on the nameplate.

. Name, registered trade name or registered trade mark

and contact address of the manufacturer as required
pursuant to Article 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Denmark.

. NOT RELEVANT.
. System or systems of assessment and verification of

constancy of performance of the construction product as
set out in Annex V:
« System 3.
In case of the declaration of performance concerning a
construction product covered by a harmonised standard:
« TUV Rheinland LGA Products GmbH, identification
number: 0197.
Performed test according to EN 12050-2:2015 under
system 3.
(description of the third party tasks as set out in
Annex V)
« Test report No.: DE222ZCA 001.
Type-tested and monitored.

. NOT RELEVANT.
. Declared performance:

o

The products covered by this declaration of performance
are in compliance with the essential characteristics and
the performance requirements as described in the
following:

+ Standard used: EN 12050-2:2015

The performance of the product identified in points 1 and
2 is in conformity with the declared performance in point
9.

CzZ:

Prohlaseni o vlastnostech EU v souladu s
Dodatkem Il pfedpisu (EU) €. 305/2011 (Predpis
pro stavebni vyrobky)

1.

o g

©O oo

=
o

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
+ EN 12050-2:2015

. Typ, davka nebo vyrobni &islo nebo jakykoliv prvek

umozniujici identifikaci stavebniho vyrobku podle
pozadavku Clanku 11(4):

+ Cerpaci stanice LIFTAWAY B s oznacenim EN
12050-2 na typovém §titku.

. Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s

pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci

vyrobce:

«  Cerpaci stanice odpadnich vod bez fekalii s
oznacenim EN 12050-2 na typovém §titku.

. Nazey, registrovany obchodni ndzev nebo registrovana

ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce podle
pozadavku Clanku 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dansko.

. NESOUVISI.
. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti

vlastnosti stavebniho vyrobku podle ustanoveni Dodatku
V:

+ Systém 3.

.V pripadé prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku

zahrnutého v harmonizované normé:

+  TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifika&ni
&islo: 0197.

Proveden test podle EN 12050-2:2015 v systému 3.

(popis ukolu treti strany podle ustanoveni Dodatku V)
»  ZkuSebni protokol &islo: DE222ZCA 001.

Typ testovan a monitorovan.

. NESOUVISI.
. Prohlasované vlastnosti:

Vyrobky uvedené v tomto Prohlaseni o vlastnostech jsou
v souladu se zakladnimi charakteristikami a pozadavky
na vlastnosti, jak je popsano nize:

+ Pouzitd norma: EN 12050-2:2015

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 v souladu s
prohlasovanymi vlastnostmi v bodé 9.
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DE:

EU-Leistungserkldarung gemaR Anhang lll der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-
Verordnung)

1.

o o

Einmalige Kennnummer des Produkttyps:
+  EN 12050-2:2015

. Typ, Charge, Seriennummer oder jedes andere Element,

das eine Identifizierung des Bauprodukts erlaubt, wie in

Artikel 11 (4) vorgeschrieben.

* LIFTAWAY B Hebeanlagen sind mit EN 12050-2 auf
dem Typenschild gekennzeichnet.

. Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des

Bauprodukts, gemaR den geltenden harmonisierten
technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller
vorgesehen:

* Hebeanlagen fiir die Férderung von fakalienfreiem
Abwasser, auf dem Typenschild mit EN 12050-2
gekennzeichnet.

. Name, eingetragener Markenname oder eingetragenes

Warenzeichen und Kontaktanschrift des Herstellers, wie
in Artikel 11(5) vorgeschrieben.

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dénemark

. NICHT RELEVANT.
. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts geman
Anhang V:

« System 3.

. Bei der Leistungserklarung bezuglich eines von einer

harmonisierten Norm erfassten Bauprodukts:

«  TOV Rheinland LGA Products GmbH, Kennnummer:
0197.
Vorgenommene Prifung gemal EN 12050-2:2015
unter Anwendung von System 3.

(Beschreibung der Aufgaben von unabhangigen
Dritten gemaR Anhang V)
»  Prufbericht Nr.: DE222ZCA 001.

Typgepruft und Gberwacht.

. NICHT RELEVANT.

o

Erklarte Leistung:

Die von dieser Leistungserklarung erfassten Produkte
entsprechen den grundlegenden Charakteristika und

Leistungsanforderungen, wie im Folgenden beschrieben:

« Angewandte Norm: EN 12050-2:2015
Die Leistung des in Punkt 1 und 2 genannten Produkts
entspricht der in Punkt 9 erklarten Leistung.

DK:

EU-ydeevnedeklaration i henhold til bilag Il af
forordning (EU) nr. 305/2011
(Byggevareforordningen)

1.

oo

©®

Varetypens unikke identifikationskode:
+ EN 12050-2:2015

. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for

angivelse ved hjeelp af hvilken byggevaren kan

identificeres som kreevet i henhold til artikel 11, stk. 4:

« LIFTAWAY B-beholderanleeg der er maerket med EN
12050-2 pa typeskiltet.

. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i

overensstemmelse med den geeldende harmoniserede

tekniske specifikation som pateenkt af fabrikanten:

+ Beholderanlzeg til pumpning af feekaliefrit spildevand
der er maerket med EN 12050-2 pa typeskiltet.

. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller

registrerede varemaerke og kontaktadresse som kraevet i
henhold til artikel 11, stk. 5:

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Danmark.
IKKE RELEVANT.

. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af at

byggevarens ydeevne er konstant, jf. bilag V:
+ System 3.

. Hvis ydeevnedeklarationen vedrarer en byggevare der er

omfattet af en harmoniseret standard:

+  TUV Rheinland LGA Products GmbH,
identifikationsnummer: 0197.
Udfert test i henhold til EN 12050-2:2015 efter system
3
(beskrivelse af tredjepartsopgaverne, jf. bilag V).

» Testrapportnr.: DE222ZCA 001.
Typetestet og overvaget.

IKKE RELEVANT.

. Deklareret ydeevne:

De produkter der er omfattet af denne
ydeevnedeklaration, er i overensstemmelse med de
vaesentlige egenskaber og ydelseskrav der er beskrevet i
falgende:

» Anvendt standard: EN 12050-2:2015

Ydeevnen for den byggevare der er anfert i punkt 1 og 2,
er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i
punkt 9.
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ES:

Declaracion EU de prestaciones conforme al
Anexo lll del Reglamento (EU) n.° 305/2011
(Reglamento de productos de construccion)

1. Cddigo de identificacién Unico del tipo de producto:

« EN12050-2:2015

2. Tipo, lote o nimero de serie, o cualquier otro elemento
que facilite la identificacion del producto de construccion
de acuerdo con los requisitos establecidos en el Articulo
11(4):
« Estaciones elevadoras LIFTAWAY B en cuya placa de

caracteristicas figure la norma EN 12050-2.

3. Uso o usos previstos del producto de construccion,
conforme a la especificacion técnica armonizada
correspondiente, segln lo previsto por el fabricante:

« Estaciones elevadoras para el bombeo de aguas
residuales que no contengan materia fecal en cuya
placa de caracteristicas figure la norma EN 12050-2.
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial
registrada y domicilio de contacto del fabricante de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Articulo
11(5):
* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Dinamarca.
NO CORRESPONDE.
Sistema o sistemas de evaluacion y verificacién de la
continuidad de las prestaciones del producto de
construccion, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
V.

« Sistema 3.

7. Sila declaracion de prestaciones concierne a un
producto de construccién cubierto por una norma
armonizada:

«  TUV Rheinland LGA Products GmbH, nimero de
identificacion: 0197.

Ensayo ejecutado segun las normas EN
12050-2:2015, sistema 3.

(Descripcion de las tareas de las que deben
responsabilizarse otras partes de acuerdo con lo
establecido en el Anexo V).
« N.° de informe de ensayo: DE222ZCA 001.
Tipo sometido a ensayo y monitorizado.
8. NO CORRESPONDE.
9. Prestaciones declaradas:

Los productos que cubre esta declaracion de
prestaciones satisfacen las caracteristicas
fundamentales y requisitos en materia de prestaciones
descritos en:

+ Norma aplicada: EN 12050-2:2015
10 Las prestaciones del producto indicado en los puntos 1y
2 cumplen lo declarado en el punto 9.

oo

Fl:

EU-suoritustasoilmoitus laadittu asetuksen
305/2011/EU liitteen Il mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

+ EN 12050-2:2015

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka
ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11
artiklan 4 kohdassa edellytetdan:

* LIFTAWAY B -pumppaamot, joiden arvokilvessa on
merkintd EN 12050-2.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun
teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

+  Pumppaamot sellaisten jatevesien pumppaukseen,
jotka eivat sisallé ulosteperaista materiaalia.
Arvokilvessa on merkintéd EN 12050-2.

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki

seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11

artiklan 5 kohdassa edellytetaan:

*  Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Tanska.

El TARVITA.

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja

varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti:

» Jarjestelma 3.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin

kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

+ TUV Rheinland LGA Products GmbH,
tunnistenumero: 0197.

Testaus suoritettu standardien EN 12050-2:2015 ja

jarjestelman 3 mukaisesti.

(Liitteessa V esitettyja kolmannen osapuolen

tehtavien kuvauksia noudattaen.)

« Testiraportin nro: DE222ZCA 001.

Tyyppitestattu ja valvottu.

El TARVITA.

limoitetut suoritustasot:

Tahan suoritustasoilmoitukseen kuuluvien tuotteiden

perusominaisuudet ja suoritustasovaatimukset:

» Sovellettu standardi: EN 12050-2:2015

Kohdissa 1 ja 2 yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat

kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

oo
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FR:

Déclaration des performances UE conformément
a I'Annexe lll du Réglement (UE) n° 305/2011
(Réglement Produits de Construction)

1. Code d'identification unique du type de produit :

+  EN 12050-2:2015

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément
permettant l'identification du produit de construction
comme l'exige |'Article 11(4) :

« Stations de relevage LIFTAWAY B marquées EN
12050-2 sur la plaque signalétique.

3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction
conformément & la spécification technique harmonisée
applicable comme indiqué par le fabricant :

« Stations de relevage pour le pompage des effluents
exempts de matiéres fécales marquées EN 12050-2
sur la plaque signalétique.

4. Nom, nom de commerce déposé ou marque commerciale
déposée et adresse du fabricant comme I'exige I'Article
11(5) :

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danemark.

5. NON APPLICABLE.

6. Systéme ou systémes d'attestation et de vérification de la
constance des performances du produit de construction
comme stipulé dans I'Annexe V :

« Systeme 3.

7. En cas de déclaration des performances d'un produit de

construction couvert par une norme harmonisée :
« TUV Rheinland LGA Products GmbH, numéro
d'identification : 0197.
Test effectué conformément aux normes EN
12050-2:2015 selon le systeme 3.
(description des taches de tierce partie comme stipulé
dans I'Annexe V)
+ Rapport de test n° : DE222ZCA 001.
Contrdlé et homologué.
. NON APPLICABLE.
. Performances déclarées :

Les produits couverts par cette déclaration des
performances sont conformes aux caractéristiques
essentielles et aux exigences de performances décrites
par la suite :
+ Norme utilisée : EN 12050-2:2015

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2
sont conformes aux performances déclarées au point 9.

© o

GR:

ARAwon amédoong EE ouppwva pe 1o
Napdprnua lll Tou KavoviouoU (EE) Ap. 305/2011
(Kavoviopég yia Mpoiévra Tou Topéa Aopikwv
Kartaokeuwv)

1. Movadikég KwdIkOG TAUTOTTOINCNG TOU TUTTOU TOU
TIPOIOVTOG:

+ EN 12050-2:2015

2. ApiBuog T0TTOU, TTaPTIOAG i) OEIPAG 1) OTTOI0dNTIOTE GAAO
OTOIXEIO ETMTPETTEI TNV TAUTOTIOINGT TOU TIPOIOVTOG TOU
TOPED TWV OOMIKWY KATAOKEUWY OTTWG ATTAITEITAI SUVAUEI
Tou ApBpou 11(4):

*  Movadeg aviywaong LIFTAWAY B e orjpavon EN
12050-2 oTnv Tvakida.

3. TMpoteivopevn xprion A XPHOEIG TOU TTPOIGVTOG TOU TOPEX
OOMIKWY KATAOKEUWY, CUMPWVA pE TNV IoXUouoa
EVOPHOVIOPEVN TEXVIKN TTPOSIaYPa@r], OTTWG TTPOBAETTETAI
aTTé TOV KATAOKEUAOTH:

*  Movddeg aviywaong yia GvTAnon akaBapTwy uddTwv
Xwpig TePITTWATA pe ofpavon EN 12050-2 otnv
Tvakida.

4. ‘Ovopa, ePTTOPIKA ETWVUHIC | OAPA KaTaTeBEY Kal
S1€UBUVON ETTIKOIVWVIAG TOU KATAOKEUAOTH OTIWG
amaiteital duvdauel Tou ApBpou 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Aavia.

. MH ZXETIKO.

. Z00Tnpa 1) cUCTAPATA agloAdynong kail eaAriBeuong Tng
OTaBEPOTNTAG TNG ATTOSOCNG TOU TTPOIGVTOG TOU TOHED
OOMIKWY KATAOKEUWYV 6TTwG kaBopifeTal oTo Mapdptnua
V:

*  X0omnua 3.

7. Ze mepimTwaon dRAwoNg amédoong TTou agopd TPoidv

TOU TOPEX DOMIKWY KATAOKEUWV TO OTTIOI0 KAAUTITETAI ATTO

EVOPHOVIOPEVO TTPOTUTIO:

+  TUV Rheinland LGA Products GmbH, apiBuég
Tautotroinong: 0197.

Aievipynoe dokipr) oUpgwva pe o EN
12050-2:2015 Bdoel Tou ouoTAparog 3.
(TTEPIYPOPT) TWV KABNKOVTWY TOU TPITOU PEPOUG OTTWG
kaBopifovral oTo Mapdptnua V)
*  Ap. ékBeang dokiuig: DE222ZCA 001.

‘Exel uTtoAnBei o€ dokiur TUTTOU Kal
TTapakoAouBeiTal.

. MH ZXETIKO.

. AnAwBtica amédoon:

Ta TpoidvTa TTou KaAUTIToVTal aTrd TNV Trapoloa SAAwoN
aTTdd00NG CUMHOPPUIVOVTAI HE TO OUCILIDN
XAPAKTNPIOTIKA Kal TIG ATTAITACEIG aTTOd00NG OTIWG
TTEPIYPAPETaAI OTA akGAouba:
* Mpdtutmo Tou Xpnaipotroiidnke: EN 12050-2:2015
10 H améd0a0n Tou TTPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOINBNKE OTal
onueia 1 kal 2 CUPPOPPWVETAI UE T SnAwBeica amddoon
aTo onpeio 9.

o o
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HR:

Izjava EU o izjavi u skladu s aneksom Il uredbe
(EU) br. 305/2011 (Uredba za gradevinske
proizvode)

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

+  EN 12050-2:2015

2. Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi element koji
omogucuije identificiranje gradevinskog proizvoda u
skladu sa ¢lankom 11(4):

« Sololift2 D-2 podizne postaje oznacene s EN 12050-2
na natpisnoj plocici.

3. Namjena ili uporabe gradevinskog proizvoda u skladu s
primjenjivim harmoniziranim tehnickim specifikacijama,
kao $to je predvidio proizvodac:

« Podizne postaje za ispumpavanje otpadnih voda bez
fekalija, oznacene s EN 12050-2 na natpisnoj plocici.

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zastitni
znak i adresa za kontaktiranje proizvodaca u skladu sa
¢lankom 11(5):

« Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.

5. NIJE RELEVANTNO.

6. Procjena jednog ili viSe sustava i provjera stalnosti rada
gradevinskog proizvoda, kao $to je odredeno aneksom V:
+ Sustav 3.

7. U slu¢aju izjave o izvedbi za gradevinski proizvod
pokriven harmoniziranim standardom:

+  TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacijski
broj: 0197.
IzvrSite ispitivanje u skladu s EN 12050-2:2015 u
okviru sustava 3.
(Opis zadataka treéih strana, kao $to je definirano
aneksom V)

« Ispitno izvjesc¢e br.: DE222ZCA 001.
Ispitana vrsta i nadzirano.

8. NIJE RELEVANTNO.

9. Izjavljena izvedba:

Proizvodi obuhvacéeni ovom izjavom o izvedbi u skladu su
s osnovnim karakteristikama i zahtjevima za izvedbu, kao
$to je definirano u nastavku:

« Koristena norma: EN 12050-2:2015

10 Izvedba proizvoda identificirana u to¢kama 1i 2 u skladu
je s izjavljenom izvedbom u tocki 9.

HU:

EU teljesitménynyilatkozat a 305/2011 szamu EU
rendelet Ill. mellékletének megfeleléen (Epitési
termék rendelet)

1. Aterméktipus egyedi azonosité kddja:

+ EN 12050-2:2015

2. Tipus, adag, sorozatszam, vagy barmilyen mas olyan
elem, amely lehet6vé teszi az épitési terméknek a 11.
cikk (4) bekezdése alapjan megkévetelt azonositasat:

* ALIFTAWAY B atemel6 berendezés az adattablan
EN 12050-2 jeldléssel van ellatva.

3. Az épitési termék tervezett felhasznalasa vagy
felhasznalasai, a vonatkozé harmonizalt miiszaki
eldirasoknak megfeleléen, a gyartdé szandéka szerint:

» Fekaliamentes szennyviz szivatty(zasara szolgalo
atemeld berendezések, EN 12050-2 jeldléssel az
adattablan.

4. Agyart6 neve, védjegye, bejegyzett kereskedelmi neve

és értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdése alapjan

megkdvetelt médon:

*  Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dania.

NEM RELEVANS.

. Az épitési termék teljesitmény allandésaganak
értékelésére és ellenérzésére vonatkozo rendszer vagy
rendszerek, az V. mellékeltben meghatarozott médon:

+ 3-asrendszer.

7. Olyan épitési termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat

esetén, amelyre kiterjed egy harmonizalt szabvany:

+ TUV Rheinland LGA Products GmbH, azonositd

szam: 0197.

Az EN 12050-2:2015 szerint elvégzett teszt, a 3-as

rendszer keretében.

(harmadik fél feladatainak leirasa az V. mellékletben

meghatarozott médon)

+ Tesztjegyz6konyv szama: DE222ZCA 001.
Tipustesztelve és felligyelve.

NEM RELEVANS.

Megadott teljesitmény:

Azok a termékek, amelyekre ez a teljesitménynyilatkozat

vonatkozik, rendelkeznek azokkal az alapveté

jellemzokkel és kielégitik azokat a teljesitményre
vonatkozo kdvetelményeket, amelyeket alabb
ismertetiink:

+ Alkalmazott szabvany: EN 12050-2:2015

10 Az 1-es és 2-es pontban azonositott termék teljesitménye
Osszhangban van a 9. pontban megadott teljesitménnyel.

oo
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IT:

Dichiarazione UE di prestazioni in conformita

all’

all. 11l del Regolamento (UE) n. 305/2011

(regolamento sui prodotti da costruzione)

1.

©®

Codice identificativo esclusivo del tipo di prodotto:
+ EN 12050-2:2015

. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento

che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione

come necessario secondo l'art. 11(4):

+ Stazioni di sollevamento LIFTAWAY B marcate con
EN 12050-2 sulla targa con i dati identificativi.

Utilizzo o utilizzi previsti del prodotto da costruzione, in

accordo alla specifica tecnica armonizzata pertinente,

come previsto dal fabbricante:

« Stazioni di sollevamento per il pompaggio di acque
reflue non contenenti materiali fecali, marcate con EN
12050-2 sulla targa dei dati identificativi.

Denominazione, denominazione commerciale registrata o

marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante

secondo l'art. 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danimarca.

NON RILEVANTE.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza

delle prestazioni del prodotto da costruzione come

definito sub all. V:

« Sistema 3.

In caso di dichiarazione di prestazioni concernente un

prodotto da costruzione conforme a una norma

armonizzata:

«  TOV Rheinland LGA Products GmbH, numero
d'identificazione: 0197.
Test eseguito secondo EN 12050-2:2015 con il
sistema 3.
(descrizione delle mansioni di terzi come definito sub
all. V)

* Rapporto di prova N. : DE222ZCA 001.
Testato per il tipo e monitorato.

NON RILEVANTE.

Prestazioni dichiarate:

| prodotti coperti dalla presente dichiarazione di

prestazione sono conformi alle caratteristiche essenziali

ed ai requisiti di prestazioni descritti dove segue:

+ Norma applicata: EN 12050-2:2015

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono

conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.

NL:

Prestatieverklaring van EU in overeenstemming
met Bijlage Ill van verordening (EU) nr. 305/2011
(Bouwproductenverordening)

1.

o

©®

-
o

Unieke identificatiecode van het producttype:
» EN 12050-2:2015

. Type-, batch- of serienummer of enig ander element dat

identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals

vereist conform artikel 11(4):

» Opvoerinstallaties LIFTAWAY B gemarkeerd met EN
12050-2 op het typeplaatje.

Beoogde toepassing of toepassingen van het

bouwproduct, in overeenstemming met de van

toepassing zijnde geharmoniseerde technische
specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

+ Hefstations voor het verpompen van afvalwater dat
geen fecale materie bevat gemarkeerd met EN
12050-2 op het typeplaatje.

Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd

handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals

vereist conform artikel 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Denemarken.
NIET RELEVANT.

. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van

constantheid van prestaties van het bouwproduct zoals
beschreven in Bijlage V:
+ Systeem 3.
In het geval van de prestatieverklaring voor een
bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
+ TUOV Rheinland LGA Products GmbH,
identificatienummer: 0197.
Uitgevoerde test conform EN 12050-2:2015 onder
systeem 3.
(beschrijving van de externe taken zoals beschreven
in Bijlage V)
+ Testrapportnr.: DE222ZCA 001.
Type getest en bewaakt.
NIET RELEVANT.

. Verklaarde prestatie:

De producten die vallen onder deze prestatieverklaring
zijn in overeenstemming met de essentiéle
eigenschappen en de prestatievereisten zoals
beschreven in het volgende:

+  Gebruikte norm: EN 12050-2:2015

De prestaties van het product dat is geidentificeerd in
punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de verklaarde
prestaties in punt 9.
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PL:

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych UE wedtug
zatacznika lll do dyrektywy (UE) nr 305/2011 w/s
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

+ EN 12050-2:2015

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

« Agregaty podnoszgce do $ciekéw LIFTAWAY B,
oznaczone na tabliczce znamionowej kodem EN
12050-2.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majgca zastosowanie zharmonizowang
specyfikacjg techniczna:

« Agregaty podnoszgce do pompowania $ciekdw bez
zawartosci fekaliow, oznaczone na tabliczce
znamionowej kodem EN 12050-2.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony

znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dania.

NIE DOTYCZY.

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone

w zatgczniku V:

« System 3.

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych
dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normag
zharmonizowana:

+ Jednostka certyfikujgca TUV Rheinland LGA
Products GmbH, numer identyfikacyjny: 0197.
przeprowadzita badanie okreslone w EN
12050-2:2015, w systemie 3 i wydata certyfikat

(opis zadan strony trzeciej, okreslonych w zatgczniku
\Y

oo

* Nrraportu z badan: DE222ZCA 001.
Certyfikat badania typu i stato$ci wtasciwosci
uzytkowych.

NIE DOTYCZY.

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Wyroby, ktérych dotyczy niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych sg zgodne z zasadniczymi charakterystykami
i wymaganiami okreslonymi w nastepujacych normach:
« Zastosowana norma: EN 12050-2:2015

10 Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 12 sg
zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w
pkt 9.

[

PT:

Declaragao de desempenho UE, em

conformidade com o Anexo lll do Regulamento

(UE) N.° 305/2011 (Regulamento de Produtos da

Construgao)

1. Cadigo de identificagdo exclusivo do tipo de produto:

+ EN 12050-2:2015

2. Tipo, lote ou nimero de série ou qualquer outro elemento
que permita a identificacdo do produto de construgdo, em
conformidade com o Artigo 11(4):

« Estages elevatdrias LIFTAWAY B marcadas com EN
12050-2 na chapa de caracteristicas.

3. Utilizagéo ou utilizagdes prevista(s) do produto de
construgdo, em conformidade com a especificagdo
técnica harmonizada aplicavel, conforme previsto pelo
fabricante:

« Estagdes elevatdrias para bombeamento de aguas
residuais sem matéria fecal com a indicagdo EN
12050-2 na chapa de caracteristicas.

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e

endereco de contacto do fabricante, em conformidade

com o Artigo 11(5):

»  Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Dinamarca.

NAO RELEVANTE.

. Sistema ou sistemas de avaliagéo e verificagdo da
regularidade do desempenho do produto de construgéo,
conforme definido no Anexo V:

+ Sistema 3.

7. Em caso de declaragdo de desempenho referente a um

produto de construgé@o abrangido por uma norma

harmonizada:

+ TUV Rheinland LGA Products GmbH, nimero de

identificagdo: 0197.

Teste realizado em conformidade com EN

12050-2:2015 ao abrigo do sistema 3.

(descrigdo das tarefas de partes terceiras, conforme

definido no Anexo V)

+ Relatério de teste n.° DE222ZCA 001.

Testado e monitorizado.

NAO RELEVANTE.

Desempenho declarado:

Os produtos abrangidos por esta declaragéo de

desempenho cumprem as caracteristicas essenciais e os

requisitos de desempenho conforme descritos em:

+ Norma utilizada: EN 12050-2:2015

10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2
encontra-se em conformidade com o desempenho
declarado no ponto 9.

oo

©®
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RS:

EU deklaracija o performansama u skladu sa
Aneksom lll propisa (EU) br. 305/2011 (propis o
konstrukciji proizvoda)

1.

Jedinstvena identifikaciona Sifra tipa proizvoda:
+  EN 12050-2:2015

. Tip, serija ili serijski broj ili neki drugi element koji

omogucava identifikaciju konstrukcije proizvoda, kako je

propisano shodno Clanu 11(4):

« Stanice za podizanje LIFTAWAY B na natpisnoj
plogici imaju oznaku EN 12050-2.

. Predvidena namena ili predvidene namene konstruisanog

proizvoda u skladu sa vazecim i uskladenim tehnickim

specifikacijama, kako je predvideo proizvodac:

« Stanice za podizanje otpadnih voda bez fekalnih
materija na natpisnoj plocici imaju oznaku EN
12050-2.

. Naziv, registrovana trgovacka marka ili registrovani

zastitni znak i kontakt adresa proizvodaca kako je
propisano na osnovu Clana 11(5):

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.

. NIJE RELEVANTNO.
. Sistem ili sistemi za procenu i verifikaciju konstantnosti

performansi konstruisanog proizvoda, kako je predvideno
u Aneksu V:
« Sistem 3.
U slucaju deklaracije o performansama koja se odnosi na
konstruisani proizvod koji je obuhvaéen uskladenim
standardom:
«  TOV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacioni
broj: 0197.
Izvr$eno ispitivanje u skladu sa EN 12050-2:2015 na
osnovu sistema 3
(opis zadataka trece strane kako je opisano u Aneksu
V).
+ lzvestaj testa br.. DE222ZCA 001.
Ispitivanje i pracenje tipa.

. NIJE RELEVANTNO.
. Deklarisane performanse:

o

Proizvodi koji su obuhvaéeni ovom deklaracijom o
performansama uskladeni su sa osnovnim
karakteristikama i zahtevima za performansama, kako je
nadalje opisano:

* Upotrebljeni standard: EN 12050-2:2015
Performanse proizvoda identifikovanog u tatkama 1i2u
saglasnosti su s deklarisanim performansama u tacki 9.

SE:

EU prestandadeklaration enligt bilaga llI till
forordning (EU) nr 305/2011
(byggproduktforordningen)

1.

o o

O

Produkttypens unika identifikationskod:
» EN 12050-2:2015

. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan

beteckning som majliggér identifiering av byggprodukter i

enlighet med artikel 11.4:

+ Liftaway B avloppspumpstationer markta med EN
12050-2 pa typskylten.

. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvéndningar

i enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska

specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren:

+ Lyftstationer for pumpning av fekaliefritt avloppsvatten
markta med EN 12050-2 pa typskylten.

. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller

registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad
som krévs i artikel 11.5:

* Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danmark.

. EJ TILLAMPLIGT.
. Systemet eller systemen fér bedémning och fortlépande

kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
+ System 3.

. For det fall att prestandadeklarationen avser en

byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
+  TUV Rheinland LGA Products GmbH,
identifikationsnummer: 0197.
Utférde provning enligt EN 12050-2:2015 under
system 3.
(beskrivning av tredje parts uppgifter sasom de anges
i bilaga V)
« Testrapport nr: DE222ZCA 001.
Typprovad och évervakad.

. EJ TILLAMPLIGT.
. Angiven prestanda:

o

Produkterna som omfattas av denna
prestandadeklaration 6verensstdmmer med de vasentliga
egenskaperna och prestandakraven i foljande:

« Tilldmpad standard: EN 12050-2:2015

Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och
2 dverensstammer med den prestanda som anges i
punkt 9.
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Sl:

Izjava EU o delovanju v skladu z Dodatkom Il
Uredbe (EU) st. 305/2011 (uredba o gradbenih
proizvodih)

1. Edinstvena identifikacijska koda za tip izdelka:

+  EN 12050-2:2015

2. Tip, serijska Stevilka ali kateri koli drug element, ki
dovoljuje identifikacijo gradbenega proizvoda, kot to
zahteva ¢len 11(4):

« Dvizni postaji LIFTAWAY B z oznako EN 12050-2 na
tipski plos¢ici.

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z
veljavnimi harmoniziranimi tehni¢nimi specifikacijami, kot
jo predvideva proizvajalec:

« Dvizne postaje za ¢rpanje odpadne vode, ki ne
vsebuje fekalij, z oznako EN 12050-2 na tipski
ploscici.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna
znamka in naslov proizvajalca, kot zahteva ¢len 11(5):
* Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Danska.

5. NI POMEMBNO.

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja stalnosti
delovanja gradbenega proizvoda, kot je opredeljeno v
Dodatku V:

*  Sistem 3.

7. Ce izjavo o delovanju gradbenega proizvoda pokriva
harmonizirani standard:

« TUV Rheinland LGA Products GmbH, identifikacijska
Stevilka: 0197.

Test izveden v skladu z EN 12050-2:2015 v sklopu
sistema 3.
(opis nalog tretje osebe, kot to dolo¢a Dodatek V)

« Testno porocilo §t. : DE222ZCA 001.

Testirano glede tipa in nadzorovano.

8. NI POMEMBNO.

9. Deklarirano delovanje:

Proizvodi, ki jih krije ta izjava o delovanju, so skladni z

bistvenimi lastnostmi in zahtevami delovanja, kot je

opisano v nadaljevanju:

« Uporabljeni standard: EN 12050-2:2015

10 Delovanje proizvoda, identificiranega pod tockama 1 in 2,
je skladno z deklariranim delovanjem pod to¢ko 9.

TR:

305/2011 sayili AB Yonetmeligi AB lll'e uygun
olarak performans beyani (Insaat Uriinii
Yoénetmeligi)

1.

o o

© oo

Uriin tipi 6zel tanimlama kodu:
+ EN 12050-2:2015

. Gereken sekil ingaat Grlinliniin Madde 11(4)'e gore

tanimlanmasina izin veren tip, parti, seri numarasi veya

baska bir 6ge:

« Etiketinde EN 12050-2 ifadesi yer alan LIFTAWAY B
atik su transfer istasyonlari.

. Uretici tarafindan éngériilen bigimde ilgili uyumlu teknik

ozelliklere uygun olarak ingaat Grtintiniin amaglanan

kullanimi ve kullanimlar:

+ Diski igermeyen atik sularin pompalanmasina
yonelik, etiketinde EN 12050-2 bilgisi bulunan atik su
transfer istasyonlari.

. Madde 11(5)'e gore gereken sekilde ureticinin adi, tescilli

ticari adi veya tescilli ticari markasi ve iletisim adresi:
* Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro

Danimarka.

. ILGILI DEGIL.
. Ek V'te belirtilen sekilde ingaat triiniiniin performansinin

tutarlih@inin degerlendirilmesi ve dogrulanmasina yonelik
sistem veya sistemler:

+ Sistem 3.

. Uyumlu bir standart kapsamindaki bir ingaat Grin(yle ilgili

performans beyani durumunda:

«  TOUV Rheinland LGA Products GmbH, tanimlama
numarasi: 0197.
EN 12050-2:2015'e gore sistem 3 altinda
gerceklestirilen test.
(Ek V'te belirtilen sekilde tgiinci taraf islemlerin
aglklamasi)

+ Test raporu numarasi: DE222ZCA 001.
Tip test edilmis ve izlenmistir.

. ILGILI DEGIL.
. Beyan edilen performans:

Bu performans beyani kapsamina giren Uriinler, asagida
belirtilen sekilde temel 6zelliklere ve performans
gereksinimlerine uygundur:

» Kullanilan standart: EN 12050-2:2015

1. ve 2. noktalarda belirtilen Griiniin performansi, 9.
noktada beyan edilen performansa uygundur.
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Bjerringbro, 28 September 2020

Steen Toffner-Clausen
Head of PD DBS

Grundfos Holding A/S
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8850 Bjerringbro, Denmark
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seluedwos sojpunls)

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500industin
1619 - Garin Pcia. de B.A.

Tel.: +54-3327 414 444

Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Tel.: +61-8-8461-4611

Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.

Grundfosstrale 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tel.: +32-3-870 7300

Fax: +32-3-870 7301

Belarus
Mpepactasutenscteo MPYHAPOC B
MwuHcke
220125, MuHck
yn. WadpapHsiHckas, 11, od. 56, bL,
«MopT»
Ten.: +375 17 397 397 3
+375 17 397 397 4
dakc: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 592 480

Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630

CEP 09850 - 300

S&o Bernardo do Campo - SP

Tel.: +55-11 4393 5533

Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel.: +359 2 49 22 200

Fax: +359 2 49 22 201

E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Qakville, Ontario

L6H 6C9

Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106 PRC

Tel.: +86 21 612 252 22

Fax: +86 21 612 253 33

Columbia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.

Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6595 400

Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

Tel.: +45-87 50 50 50

Fax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel.: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15

Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Tel.: +0030-210-66 83 400

Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre

29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan

Kowloon

Tel.: +852-27861706 / 27861741

Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kift.
Toépark u. 8

H-2045 Torokbalint

Tel.: +36-23 511 110

Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps india Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 097

Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

Graha intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Tel.: +62 21-469-51900

Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Tel.: +353-1-4089 800

Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.
Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112

Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu

431-2103 Japan

Tel.: +81 53 428 4760

Fax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Tel.: +82-2-5317 600

Fax: +82-2-5633 725



Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60
LV-1035, Riga,

Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922

Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A.deC.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Tel.: +52-81-8144 4000

Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Fax: +31-88-478 6332

E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Tel.: +64-9-415 3240

Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhaes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Cladirea
A2, etaj 2

Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714

Bucuresti, Romania

Tel.: 004 021 2004 100

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O lpyHadoc Poccus

yn. WkonbHasn, 39-41

Mocksa, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
dakc (+7) 495 564 8811

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Tel.: +65-6681 9688

Faxax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.

Prievozska 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoskova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10

Fax: +386 (0)1 568 06 19

E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg

Tel.: (+27) 10 248 6000

Fax: (+27) 10 248 6002

E-mail: Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000

Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tel.: +886-4-2305 0868

Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999

Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi

Ihsan dede Caddesi

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Tel.: +90 - 262-679 7979

Fax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

TOB "TPYHAPOC YKPAIHA"
BisHec LieHTp €Bpona
CronuuHe woce, 103

™. Kuis, 03131, YkpaiHa

Tel.: (+38 044) 237 04 00

Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166

Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000

Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

Global Headquarters for WU
856 Koomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan

The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

Grundfos companies
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